
Niemodlin, 29 marca 2019 r. 

 

Dot. zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji projektowej pn. 

„Dostosowanie widowni i sceny Ośrodka Kultury w Niemodlinie do wymogów ppoż.” 

 

Wyjaśnienia treści zapytania 

Wyjaśniam  oraz  udzielam  odpowiedzi  na  zadane  przez  wykonawców pytania w 

przedmiotowym postepowaniu. Treść zapytań jest cytowana. 

 

Pyt. 1 „W ramach termomodernizacji budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie został 

opracowany projekt modernizacja systemu wentylacji mechanicznej sali widowiskowej i sali 

konferencyjnej. Czy projekt obejmował też wnętrze sali (przebieg kanałów wentylacyjnych w 

sali, dobór kratek wentylacyjnych)? Czy przewidziana jest też klimatyzacja sali, jak będzie 

ogrzewana sala?” 

Odpowiedź 1: Sala widowiskowa jest ogrzewana grzejnikami centralnego ogrzewania, 

zamontowanymi we wnękach ścian, i prace te zostały zrealizowane w 2018 r. Nie przewiduje 

się klimatyzacji. Sala widowiskowa jest wentylowana poprzez istniejące kanały wentylacyjne 

i kratki, które, podczas prac termomodernizacyjnych, zostały oczyszczone i wyremontowane. 

W ramach wentylacji sala widowiskowa jest schładzana systemem lodowej wody.   

 

Pyt. 2 „Czy Inwestor może udostępnić formularz oferty i załączniki w formie edytowalnej?” 

Odpowiedź 2: Tak. 


